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При расчете парового эжектора необходимо знать расход рабочего 
пара ,  потребного для удаления 1 кг воздуха или паровоздушной смеси. Большинство авторов [1 ; 2; 3] при определении расхода пара ссылаются на таблицы, приведенные в книге Каула и Робинсон. Эти таблицы делят все эжекторы на большие и малые и для каждого типа эжекторов для оп­ределенного давления всасывания паровоздушной смеси приводится рас­ход пара. При этом остается совершенно неясным, какие эжекторы отно­сить к большим, йакие к малым. Еще больший произвол допускается в вопросе распределения общего расхода пара, определенного из таблицы, по отдельным ступеням. Здесь просто принимают, что отношение между расходами первой и второй ступенью находится в пределах от 1:7 до 1 :9 для эжекторов без охлаждения и от 1 :3,5 до 1 :4,5—для эжекторов 
с охлаждением (1 ; 2). Казанский А. М. [4] на основании термодинамиче­ских рассуждений выводит формулу для определения расхода пара на эжектор. Ho пользование этой формулой затруднительно ввиду ее слож­ности. Задачу решать приходится методом подбора. Мы приводим более простое решение вопроса, которое дает достаточную для практических целей точность.Выясним сначала, какое минимальное количество пара нужно затра­
т и т ь  на эжектор, чтобы удалить 1 кг воздуха или паровоздушной смеси.Пусть в камеру смешения эжектора поступает 1 кг воздуха или паро­воздушной смеси, давление и удельный объем которой обозначен через 
р к  и  V c m 1C -  Предположим, что для сжатия 1 кг паровоздушной смеси из конденсатора необходимо а кг свежего пара. Тогда в диффузоре будет сжиматься на 1 кг паровоздушной смеси, поступающей из конденсатора, 1 + а кг паровоздушной смеси, содержащей больше пара, чем смесь, поступающая в камеру смешения из конденсатора.Адиабатическая работа в к к а л , затрачиваемая на сжатие 1 кг смеси от давления р к до давления р пр, выразится формулой:
где  к  — показатель адиабаты сжатия. Величина его может быть принята равной 1,135.
Vk — удельный объем смеси при входе в диффузор.Если удельный объем рабочего пара в конце расширения ѵ пЛ, то уд. объем смеси % при входе в диффузор легко может быть определен 
из условия равенства объемов удаляемой смеси и рабочего пара. Это ра­венство запишется так:
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Если зн а ч е н и е  ѵ к  из р ав ен ств а  (2) п о д с та в и ть  в у р ав н ен и е  (1), то после 
п р о стей ш и х  п р е о б р а з о в а н и й  п олучи м :
В правой  части  п о л у ч е н н о го  у р авн ен и я  п ервы й  ч л е н  х а р а к т е р и з у е т  з а ­
т р а т у  э н ер ги и  на с ж а т и е  п а р о в о з д у ш н о й  см еси  из  к о н д е н са т о р а  о т  д а в л е ­
ния p k  в п о сл ед н ем  д о  д а в л е н и я  р „ р  ко н ц а  сж ати я .  В торой  ч л е н  выражает 
рабо ту ,  к о т о р у ю  надо  з а т р а т и т ь  д л я  с ж а т и я  р а б о ч е го  пара  от давления в 
к о н д е н с а т о р е  д о  давления- к о н ц а  сж ати я .
П р и  р а с ч е т е  э ж е к т о р а  б ы в аю т  задан ны м и п ар ам етр ы  р а б о ч е г о  пара, 
сл е д о в а т е л ь н о ,  известн ы м  я в л я е т с я  и ад и абати ч ески й  п е р е п а д  H  тепла 
э т о г о  пара. П о э т о м у  из р авен ства  а Н  =  A L  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  р а с х о д  па­
ра на у д ал е н и е  1 к г  п ар о в о зд у ш н о й  см еси  при  условии) что  в эжекторе 
н е т  н и каки х  по тер ь .
Э то т  р асх о д  б у д е т  в ы р а ж а т ь с я  ф о р м у л о й :
В д е й с т в и т е л ь н ы х  у с л о в и я х  работы  п а р о в о го  э ж е к т о р а  им ею т м есто  
с л е д у ю щ и е  п отери :
1) п отеря  эн ерги и  в со п ле ;
2) п о тер я  эн ерги и  в к а м е р е  с м еш ен и я ;
3 ) п о т е р я  эн ерги и  в  д и ф ф у з о р е .
П о т е р я  эн ерги и  в с о п л е  в к к а л / к г
г д е  ср — скоростной  к о э ф ф и ц и ен т  сопла.
П о т е р и  эн ерги и  в к а м е р е  см еш ен и я  м о гу т  бы ть  о п р е д е л е н ы  на осн о ­
вани и  с л е д у ю щ и х  с о о б р аж ен и й .
Р а б о ч и й  пар  в х о д и т  в к а м е р у  с м еш ен и я  с б о л ь ш о й  с к о р о стью  с и  в то  
в р е м я ’к а к  о т с а с ы в а е м а я  и з  к о н д е н са т о р а  с м е с ь — с н е з н а ч и т е л ь н о й  ско­
р о стью . В к а м е р е  с м еш ен и я  эти два  п о т о к а  см еш и ваю тся ,  т а к  что  нали ц о  
я в л е н и е  н е у п р у го го  у д ар а .  П р и р ав н и в ая  нулю  с к о р о с т ь  в х о д а  п а р о в о з ­
д у ш н о й  смеси в к а м е р у  с м е ш е н и я ,  п олучи м  потерю  эн ерги и  от у д а р а  на 
1 к г  смеси, п о сту п аю щ ей  в д и ф ф у зо р ,
В ф о р м у л е  (5") с . ,  —  с к о р о с т ь  п а р о в о зд у ш н о й  смеси при в х о д е  в д и ф ф у з о р .  
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Как уже указывалось, скорость с,/ паровоздушной смеси при входе в ка­меру смешения незначительна по сравнению со скоростью с, выхода пара из сопла и .может быть принята равной нулю, так что
I G a (5'")
Подставив с-> из (Ъ"') в (5") и сделав ряд простых преобразований, полу­чим / а hk.c. — — ---
I G  «
н .
Потерю энергии в диффузоре оценим, как это принято, к. п. д. диффу­зора щ . Тогда затрата энергии на удаление 1 кг паровоздушной смеси' с учетом потерь выразится формулой:
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Из этого уравнения определяем количество свежего пара, потребного для удаления 1 кг паровоздушной смеси. Так, после простых преобразований получим:
1
A k
H  ( к  — 1 ) ¾
Г/ w p W i




Как видно, в левую и правую части уравнения (6) входит искомая вели­чина а, поэтому решать такое уравнение можно или подбором, или гра­фически. Последний метод наиболее прост и удобен. Это уравнение можно представить как систему двух уравнений:
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Первое уравнение в осях у —« представляет из себя биссектрису, а второе—гиперболу. Биссектриса может быть построена раз и навсегда, в то время как положение гиперболы определяется начальными условиями. Так, при у  =  со должен быть равным нулю знаменатель первой дроби. Откуда
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Если положить Я =г CO, то 
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Для построения гиперболы необходимо знать еще одну точку, принадле­жащую данной гиперболе. Эту точку определим, положив а — 1.Тогда
Пересечение биссектрисы угла и гиперболы даст искомое значение а. Определим расход пара на эжектор рассмотренным нами методом для примера, взятого из книги Казанского [4] с тем, чтобы сравнить получен­ные результаты.Весовое количество отсасываемого воздуха Ge = 0,0103 кгісек.■ Температура паровоздушной смеси при входе в эжектор t CM = 3 5 ° С .  Давление свежего пара перед соплом эжектора р 0 = 9 ата.  Температура свежего пара перед соплом эжектора £с, = 240°€.Давление паровоздушной смеси при входе в эжектор рь — 0,07 ата. Давление за 1-й ступенью эжектора р„Р — 0,28 ата.При этих условиях количество пара в паровоздушной смеси 
Gk = 0 ,0295  кг/сек, так что общее количество смеси Gf., = 0,0398 кг/сек.  Уд. объем паровоздушной смеси ѵсмЛ =31,1 +/кг; уд. объем рабочего пара в конце расширения v n.k. =  17,3 м А/кг. Адиабатический перепад /7=183 ккал/кг .На рис. 1 дано графическое решение уравнения (6) для этого частного 
примера. Пересечение биссектрисы у  =  а с гиперболой дает значение а =1,68, т. е. ка 1 кг паровоздушной смеси необходимо затратить 1,68 кг  свежего пара, так что секундный расход свежего пара G11 = 0,067 кг\сек.
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Рис. 1.
Казанский А. М. [4] дает для этого же примера Gn = 0,063 кг/сек.Таким образом, предлагаемый метод определения расхода пара на эжектор'более прост и дает достаточную для практических целей точ­ность. При этом не нужно делать многочисленные трудоемкие просчеты, определяя расход пара на эжектор методом подбора [4] или последова­тельного приближения [5].
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